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Der Alarm A03 erscheint bei MCZ-Pelletöfen, wenn die Temperatur im Pelletbehälter zu hoch ist. Es

handelt sich hierbei um einen Sicherheitsalarm.

Sie müssen das Gerät ausschalten und warten, bis es abgekühlt ist, danach können Sie es wieder

einschalten.

Wir können Ihnen empfehlen, die Warmluftgebläse mit einer höheren Geschwindigkeit laufen zu lassen,

damit die Kalorien bei der Benutzung des Ofens effektiver abgeführt werden.

Wenn dieser Alarm danach erneut auftritt, ist häufig ein Technikereinsatz erforderlich.


