Flammentem peratu r'sensor - @ L'ARCHITECTE
)_

Kabelbruch - E0100.02

Bei Rika-Pelletéfen erscheint die Fehlermeldung E0100.02, wenn die Verbindung zum

Flammentemperaturfiihler unterbrochen ist.

Ein Betrieb ist nicht mehr moglich. Der Einsatz eines Technikers ist erforderlich.
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