El sensor de presiéon no esté @ LARCHITECTE
calibrado - E2000.10

CARRON-LUGON

La alarma E2000.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando el valor de calibracién del sensor de

presién no es vélido.

Resolucidn

Siga cuidadosamente las instrucciones de la pantalla para restablecer el valor de calibracion.
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